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Anexo 2:

térmicas existentes el 29 de fehrero de 2008.

CALENDARIO PARA LA REALIZACION DE LA 1* INSPECCION PERIODICA

(de Instalaciones térmicas existentes el 29 de febrero de 2008)

Calendario para la realizacién de la primera inspeccién periddica en las instalaciones

Fecha .
Instalaciones | ., . Inspeccién Potencia térmica nominal
by - ! r . ! . ? eI il A en
de antigtiedad | 1" INSPECCION | parigica (1) _y tipo de combustible gente inspector
_ periédica. | " AT S TR
20 KW s P(Generador de calor) S 70 kW Qrganismo de Control
Cualquier combustible o
Instalaclén Emprasa inslalaplora 0
Anterior Antes térmica 12 kW < P(Generador de frio) < 70 kW mantenedora autorizada en
1/1/2000 1/1/2013 completa Cualquier combustible instalaclones térmicas
P (Generador de calor o frio) > 70 kW .
Cualquler combustible Organismo de Control
20 kW s P(Generador de calor) S 70 kW Organismo de Contral
Cualquier combustible 0
Entre Instalacién Empresa instaladora o
1/1/2000 Antes térmica 12 kW < P(Generador de frio) < 70 kW mantenedora autorizada en
y 1/1/2014 completa Cualquier combustibie instalaclonas térmicas
1/1/2005
P >70 kW Organismo de Control
Cualquler combustible g
20 kW < P(Generador de calor) < 70 kW @)
Gas alimentado desde redes de distribucion
20 kW < P(Generador de calor) < 70 kW (4)
Gas no alimentado desde redes de distribucion
Generador Organismo de Control
de calor 20 kW £ P(Generador de calor) < 70 kW Emoresa instaladora o
Otros combustibles P B
mantenedora aulorizada en
instalaciones térmicas
P>70 kW
Cualquier combustible Organismo de Control
Entre 12 kW s P(Generador de frio) < 70 kW @)
171172005 Antes Gas alimentado desde redes de distribucién
y 12 kW 5 P(Generador de frio) < 70 kW
29/2/2008 1112015 Gas no alimentado desde redes de distribucion @
Gzr:";a,gor Organismo de Control
Tl o
20kWs P(Gc;?;r::,ﬁ;udsﬁhfim STOkW Empresa instaladora o
mantenedora autorizada en
Instalaclones térmicas
P> 70 KW -
Cualquier combustibles Organismo de control
) P{Generador de calor) 2 20 kW
Cuando Instalacién Cualquler combustible
Corresponda térmica Organismao de Gonlrol
(2 completa P(Generador de frio) 2 12 kW
Cualguler combustible

(1) Lainspeccién periédica se realizaré atendiendo a las condiciones técnicas o Reglamento, con el que la Instalacién fuera puesta en servicio en
su dia, bien por tratarse de una nueva instalacion o de posteriores reformas.

{2) La 1" inspeccion periadica de |a instalacién térmica completa se realizara lo mas tardar, a los 15 afios de la fecha de emisién del certificado de
nueva instalacidn térmica, emitide en su dia para la puesta en servicio de la misma.

(3) En instalaclones alimentadas desde redes de distribucién de combustibles gaseosos, no procede esta 1* inspeccién periddica, debido a
que servird como inspeccién periédica de! generador de calor o de frio, la inspeccion peridica realizada a la instalacion receplora, cada 5
afios, por la empresa distribuidora del gas combustible por canalizaclon. _

(4) En instalaclones no alimentadas desde redes de distribuclén de combustibles gaseosos, no pracede esta 1* inspeccion periddica, debido
a que servira como inspeccion periédica del generador de calor o de frio, la revision periddica realizada & la instalacion receplora, cada 5 afios,
por una empresa instaladora autorizada en Instalaciones de gas. En esle caso, el titular o usuario de la instalacion, encargara a una empresa
instaladora autorizada en instalaciones de gas, la realizacién de la revision periddica de la Instalacion recsptora de gas, que incluira al aparato
de gas.

Nota: En las instalaciones térmicas, de antiglledad posterior al 29 de febrero de 2008, las inspecciones periédicas de las mismas, se realizaran con la
periodicidad y en los 1érminos dispuestos en el Anexo 1. Y de igual forma las instalaciones existentes el 29 de febrero de 2008, una vez

realizada la 1* inspeccion peribdica de la instalacién térmica completa, se realizaran las posteriores inspecciones con la periodicidad y en los términos
dispuestos en el Anexo 1.



